
Omron Water Energy Day  
Ing. Eduardo Di Gennaro 

Direttore Generale 
Alto Calore Servizi S.p.A. 

  



Titolo 

SOSTENIBILITAô ENERGETICA NELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI 

 
Mercoledì 25 Febbraio 2015 

Grand Hotel Vanvitelli - Caserta 



OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO  

NELLôOTTICA DEL RISPARMIO ENERGETICO 

Soluzioni per ACS s.p.a. 

SOLLEVAMENTI 

PROBLEMI DI 
NATURA 

ECONOMICA 

PROBLEMI DI 
NATURA 

GESTIONALE 
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I SOLLEVAMENTI NEGLI ACQUEDOTTI PRODUCONO SEMPRE PROBLEMATICHE DI                              
άb!¢¦w! D9{¢Lhb![9έ 9 DI άb!¢¦w! 9/hbhaL/!έ 

 
GESTIONALI: perché si ha a che fare con Macchine Elettriche, Valvole e accessori 
elettrici, il cui funzionamento è spesso legato ad una, seppur minima, dose di 
imponderabilità. 
Troppi sono, infatti, gli elementi che concorrono a un regolare funzionamento di un 
impianto di sollevamento e può spesso succedere che alcuni di essi creino problemi. 
ECONOMICI: perché il costo di gestione di un impianto di sollevamento è sempre 
molto alto e deve essere, quindi, monitorato attentamente. 
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5ƛǎǘǊƛōǳƛǎŎŜ ŀŎǉǳŀ ƛƴ мнс ŎƻƳǳƴƛ ŘŜƭƭΩ!¢h ƴ°1 ς 64% - 442.000 ab. 

ACS in cifre 

Densità di Servizio 
170 ab./kmq. 

Percentuali di servizio  - 96% (idrico) - 60% (depurazione) 

Lo stato di conservazione delle reti presenta gravi carenze 
ALTI COSTI DI 

ESERCIZIO 

I livelli dei servizi sono sufficienti grazie alle capacità del personale 

tǊƛƻǊƛǘŁ ŀƎƭƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƛ  ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ Ŝ ƴŜƭƭΩŀƳƳƻŘŜǊƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜ 
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Il patrimonio aziendale di opere acquedottistiche può essere così riassunto                                    

Patrimonio Aziendale Dato  Fonte 

Serbatoi Řƛ [ƛƴŜŀ Ŝ ŀ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀǘƻ n°361 tƛŀƴƻ ŘΩ!Ƴōƛǘƻ  нллн 

Lunghezza della rete di adduzione km. 1158 tƛŀƴƻ ŘΩ!Ƴōƛǘƻ  нллн 

Capacità di accumulo sul sistema di trasporto mc. 128.150 tƛŀƴƻ ŘΩ!Ƴōƛǘƻ  нллн 

Abitanti serviti dal Servizio di acquedotto n° 442.170 
64,73% della 

Popolazione ATO 

Reti idriche interne km. 5170 tƛŀƴƻ ŘΩ!Ƴōƛǘƻ  нлмн 

Capacità di accumulo sul sistema di distribuzione mc. 157.714 tƛŀƴƻ ŘΩ!Ƴōƛǘƻ  нллн 

Abitanti serviti dal servizio di raccolta reflui n° 65.893 
11,05 % della 

Popolazione ATO 

Lunghezza della Rete fognaria interna gestita km. 382 tƛŀƴƻ ŘΩ!Ƴōƛǘƻ  нлмн 

Abitanti serviti dal Servizio di Depurazione n° 392.067 
31,02 % della 

Popolazione ATO 

Territorio Servito Kmq. 2500 
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[Ωуу҈ ŘŜƭƭŀ ǇƻǊǘŀǘŀ ŘƛǎǘǊƛōǳƛǘŀ ŝ ǎƻƭƭŜǾŀǘŀ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭΩƻǊƻƎǊŀŦƛŀ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŎƘŜ ƴƻƴ 
ŎƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ŎƻƴǾƻƎƭƛŀǊŜ ƭΩŀŎǉǳŀ ǇŜǊ άƎǊŀǾƛǘŁέΦ 

Ogni l/s è una spesa che incide sul bilancio Aziendale e, pertanto, è assolutamente 
ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǊƛŘǳǊǊŜ ŀƭ ƳŀǎǎƛƳƻ ƛ άǎƻƭƭŜǾŀƳŜƴǘƛέ Ŝ ƭŜ άǇŜǊŘƛǘŜ ƛƴ ǊŜǘŜέΦ 

 
Fabbisogno idrico procapite (territorio Irpino/Sannita) : 150 l/giorno x ab. 
Portata da Distribuire : 1500 l/s 
Portata  Distribuita e Sollevata : 2000 l/s 
 
 

ALTO CALORE SERVIZI s.p.a. 

уу ҈ ŘŜƭƭΩ!Ŏǉǳŀ ŝ ǎƻƭƭŜǾŀǘŀ 

Causa : Orografia del Territorio Necessità 

Ottimizzare i pompaggi  

ECONOMIZZARE 
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Fabbisogno Idrico ς 150 l/giorno x ab. 
Portata ς 1500 l/s 

Effettivamente Sollevata ς 2000 l/s 
% di perdite ς 30/80 

Gestione delle Perdite in rete 

Risparmio energetico 
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COSTO ENERGETICO 

SECONDA            
VOCE DI BILANCIO 

Dopo il personale, è la voce 
che incide maggiormente 

INCIDE PER IL 25% 
DEI COSTI DI 
GESTIONE 

Bisogna ridurre i costi 
energetici, sia 

ottimizzando i pompaggi, 
sia riducendo le perdite 

idriche e quindi le portate 
sollevate 

25% DEL COSTO DI 
GESTIONE 

 
ϵ 10.000.000/anno - circa 
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AGIRE SUI SOLLEVAMENTI 

88% di portate sollevate 
CONSUMI ENERGETICI 

80 GWh/anno 
Portata 2000-2500  l/s 

ASSOLUTAMENTE NECESSARIO 

CONTENENDO I CONSUMI ELETTRICI 

OTTIMIZZANDOLI RIDUCENDO LE 
PORTATE 

SOLLEVATE 
INVERTER Adeguamento 

Funzionale 
Gestione Perdite 

Idriche 

Risparmio fino al 70% 
della Spesa Energetica 


